
PFOS及びPFOAの検査結果

●給水栓水 (単位：ナノグラム/リットル)

採水日 PFOS PFOA 合計値 水質基準

低揚ポンプ場 下土木内町桜井内 8月5日 1未満 2 5未満

一里塚ロードパーク 東大沼町1丁目 8月4日 1未満 2 5未満

河原子交流センター 東多賀町3丁目 8月4日 1未満 2 5未満

はなやま修理公園 金沢町2丁目 8月5日 1 2 5未満

多賀高校前 国分町2丁目 8月4日 1未満 2 5未満

桜川公園 桜川町4丁目 8月5日 1 2 5未満

どうだいら第２児童公園 西成沢町4丁目 8月5日 1 2 5未満

日立駅 旭町1丁目 8月4日 1 2 5未満

仲町交流センター 宮田町4丁目 8月5日 1 2 5未満

田尻交流センター 田尻町1丁目 8月4日 1 2 5未満

たじりはま児童公園 田尻町7丁目 8月4日 1未満 1未満 5未満

伊師浜海水浴場 十王町伊師 8月4日 1未満 1未満 5未満

みはらし台団地 十王町友部 8月4日 1未満 1未満 5未満

観光案内所 下深荻町 8月5日 1未満 2 5未満

日立生コン多賀工場 諏訪町 8月5日 1未満 1未満 5未満

採水場所

50

※合計値は数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いています。

※PFOS及びPFOAは、その有害性や蓄積性から水道水への影響が懸念され、令和2年度に「水質管
理目標設定項目」の暫定基準（50ナノグラム/リットル）が設定されました。
　このため、令和7年度までは浄水場（4か所）の原水を対象に検査しましたが、全地点で暫定基
準を下回っています。
　令和8年4月から水道水の水質基準に設定されたため、水質検査計画に基づき市内の水道水（15
か所）について年4回検査しています。また、水道水源（4か所）についても年1回検査していま
す。


